
Būves vai tās 

ugunsdrošī-

bas nodalīju-

ma lietošanas 

veids 

Ugunsnoturības pakā-

pe 

Būves vai tās ugunsdrošī-

bas nodalījuma augstākā 

stāva grīdas līmeņa atzīme 

(m) 

Ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība 

(m 2) 

I 

U1a virs 28 2500 

U1a līdz 28 5000 

U1a līdz 8 nav ierobežots 

U1b līdz 8 5000 

U2a līdz 28 2500 

U2b līdz 8 2500 

U3 līdz 8* 1600** 

II, V 

U1a virs 28 5000 

U1a līdz 28 10000 

U1a līdz 8 15000 

U1b līdz 8 5000 

U2a līdz 28 5000 

U2b līdz 8 2500 

U3 līdz 8* 1600*** 

III, IVa 

U1a virs 28 5000 

U1a līdz 28 10000 

U1a līdz 8 15000 

U1b līdz 8 5000 

U2a līdz 28 2500 

U2b līdz 8 1200 

U3 līdz 8 800 

IV 

U1a nav ierobežots 10000 

U1b līdz 8 20000 

U2a līdz 28 5000 

U2b līdz 8 2500 

U3 līdz 8 1600 

VI, VII 

U1a nav ierobežots 

nav ierobežota, ja ugunsslodze ir mazāka par 600 

MJ/m 2 

10000, ja ugunsslodze ir no 600 līdz 1200 MJ/

m 2 (ieskaitot) 

5000, ja ugunsslodze ir virs 1200 MJ/m 2 

U1b līdz 8 

nav ierobežota, ja ugunsslodze ir mazāka par 600 

MJ/m 2 

10000, ja ugunsslodze ir no 600 līdz 1200 MJ/

m 2 (ieskaitot) 

5000, ja ugunsslodze ir virs 1200 MJ/m 2 

U2a līdz 28 

10000, ja ugunsslodze ir mazāka par 600 MJ/m 2 

5000, ja ugunsslodze ir no 600 līdz 1200 MJ/

m 2 (ieskaitot) 

2500, ja ugunsslodze ir virs 1200 MJ/m 2 

U2b līdz 8 

5000, ja ugunsslodze ir mazāka par 600 MJ/m 2 

2500, ja ugunsslodze ir no 600 līdz 1200 MJ/

m 2 (ieskaitot) 

1600, ja ugunsslodze ir virs 1200 MJ/m 2 

U3 līdz 8 2000 

VIa 

U1a 

līdz 8 

nav ierobežota 

U1b 10000 

U2a 5000 

U2b 2500 

U3 1600 

Būves vai ugunsdrošības nodalījuma augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme un ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība 


